Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina
ZAVOD ZA JAVNQ ZDRAVLIE ZRENJANIN

Dr Emila Gavrila 15, 23000 Zrenjanin

Telefon: 023/566-345; Fax: 023/560-156
E-mail: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs; Web: www.zastitazdravlja.rs

 IZVESTAJ O ISPTIVANJU

Centar za higijgnu i humang _el_@ng:fju - Odgygpje higijene

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTE VA

NAZIV:
ADRESA:

GRADSKA UPRAVA GRADA ZRENJANINA

PODACI O UZORKU

IDENTIFIKACIONI BROJ UZORKA: 6-967

VRSTA UZORKA
OBJEKAT VODOSNABDEVANIJA:

PRIRODNA VODA ZATVORENIH IZVORISTA
CENTRALNI VODOVOD

Zah tevanc;ispitivar—rj'é / Vrsta Iaborato;l)'skog pregleda

MIKROBIOLOSKA ANALIZA:
HEMIJSKA ANALIZA:

DATUM UZORKOVANJA

UZORAK UZORKOVAO | DOSTAVIO:
UZORAK PRIMIO:

OSNOVNI (A)

OSNOVNI (A) | ARSEN

29.3.2020 VREME UZORKOVANJA 13:10
SANDOR HERZAK, uzorkovat

DANUELA SAVICIC RADISIC, visi tehn. hem. Lab

DATUM PRIEMA: 29.3.2020 DAT. IZDAVANIA IZVESTAJA 6.4.2020
MESTO (TAEKA) UZIMANJA UZORKA: IZVORISTE - SIROVA VODA

(NASELJENO) MESTO UZORKOVANJA: ZRENJANIN

OPSTINA: ZRENJANIN

DODATNA OZNAKA UZORKA: $H1

PPODACI O VLASNIKU '

NAZIV: Ui JKP "VODOVOD | KANALIZACUA" ZRENJANIN

ADRESA VLASNIKA: PETEFIJEVA 4

PODACI O MERENJIMA NA TERENU

. PARAMETAR ~ IZMERENEVREDNOSTI DOZVOLIENE VREDNOSTI | METODA 5
TEMPERATURA VODE (°C) NOEELTT R i S SRPS H.Z1.106:1970***
REZIDUALNI HLOR, Slobodni <0,2 3 do 0,5 mg/!| Priruénik 1) P-V-18/B***

NAPOMENA:

LEGENDA PRIMENJENIH PRAVILNIKA |
STANDARDA:

UZORKOVANJE VRSENO PREMA:

Napomena: Izve$taj se moZe kopirati i reprodukovati iskljucivo u celosti. Rezultati isptivanja odnose se na ispitani uzorak.

Prirucnik 1) Voda za pice, Standardne metode za isptivanje higijenske ispravnosti,
Savezni zavod za zdr.zastitu Bgd, 1990.god. U vodi za pi¢e dozvoljava se do 0,5 mg/|
rezidualnog slobodnog hlora. *** Metoda nije akreditovana.

Uzimanje uzoraka za mikrobioloska ispitivanja vode za pi¢e prema: Pravilniku o
nacinu uzimanja i metodama za laboratorijsku analizu vode za piée (Sl.list SFRJ
33/87) Uzimanje uzoraka za fizicko hemijska ispitivanja vode za pi¢e prema SRPS ISO
5667-6:1997 osim tacaka 4.2.2,4.2.3,4.2.4,4.2.5,5.1.1.2
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Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLIE ZRENJANIN
Dr Emila Gavrila 15, 23000 Zrenjanin
Telefon: 023/566-345; Fax: 023/560-156

E-mail: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs; Web: www.zastitazdravlja.rs

1ZVESTAJ O ISPTIVANJU

Centar za mikrobiologiju - Odeljenje sanitarne mikrobiologije

Nalaz mikrobioloske laboratorije

Broj protokola

Broj mikrobioloSkog protokola:

Datum izdavanja mikrobioloskog izvestaja:
Obim analize:

Vrsta objekta:

Vrsta uzorka:

Mesto:

Dodatni podaci o uzorku:

Parametar

UKUPAN BROJ KULTURABILNIH
MIKROORGANIZAMA

UKUPNE KOLIFORMNE BAKTERIJE

KOLIFORMNE BAKTERIJE FEKALNOG POREKLA

PROTEUS VRSTE

STREPTOKOKE FEKALNOG POREKLA

PSEUDOMONAS AERUGINOSA *

SULFITOREDUKUJUCE KLOSTRIDIJE

OSTALI MIKROORGANIZMI

Legenda: :

6-967

940

4.4.2020.

OSNOVNI PREGLED

CENTRALNI YVODOVOD

PRIRODNA VODA ZATVORENIH IZVORISTA

ZRENJANIN
IZVORISTE - SIROVA VODA
Koli¢ina Propisana Metoda Utvrdena
uzorka  vrednost - isptivanja vrednost
(ml) ‘gran. vrednosti (rezultat)
1 <100 cfu/ml Priruénik 1) - 1.1 1
100 <10 Prirucnik 1) <1
MPN 1.2
100 Bez prisustva Priruénik 1) <1
MPN 2.2
100 Bez prisustva Prirucnik 1) <1
MPN 4.1
100 Bez prisustva Prirucnik 1) <1
MPN 3.1.1
100 Bez prisustva ‘ Priru¢nik 1) <1
MPN 6.1.1
100 1 Prirucnik 1) <1
MPN 5.1.1

Napomena

temp. inkubacije
360C+/-20C
vreme inkubacije
44h+/-4h

Priruénik 1) Voda za pice, Standardne metode za isptivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Beograd, 1990

Izjava o ispunjenosti zaheva / specifikacija

Na osnovu uradene analize dostavijeni uzorak ODGOVARA propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice (S. List

SRJ br. 42/98,44/99 i 28/19) Cl. 3 stav 1 tacka 1.

Analizu uradio:

Dr Vesna Sekulic, lekar spec.mikrobiologije

9 Nesnpede

Nacelnik Centra za mikrobiologiju
DR PREDRAG RUDAN

Lekar specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

lzvestaj se mozZe kopirati i reprudokovati iskljucivo u celosti. Rezultati isptivanja se odnose na ispitani uzorak.
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Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina [
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Dr Emila Gavrila 15, 23000 Zrenjanin P8
Telefon: 023/566-345; Fax: 023/560-156 AXPERATORAHA
|
[

ATC
RAROPATOPILIA
E-mail: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs; Web: www.zastitazdravlja.rs I HONMTHBARE

S255 190/TEC 19008

B  1ZVESTAJOISPTIVANIU |
Centar za higijenu i humanu ekologiju - Odeljenje hemijske laboratorije

[Nalaz hemijske laboratorije

|
{
|
|
|

|Broj protoko[a ol "IN fG-Séf S v T .
é!?,roj hemijskog protokola: 806 - - »
Datum izdavanja hemijskih rezultata: 1.4.2020. N L n
Obim analize: e 'OSNOVNI PREGLED ] gl |
Vrsta objekta: CENTRALNI VODOVOD i

e e—— JOVD § ——
Vrsta uzorka: _ PRIRODNA VODA ZATVORENIH IZVORISTA - |
Mesto: ) ZRENJANIN B - I
Mesto (tatka) uzimanja uzorka: __lZVORISTE-SIROVAVODA
|Parametar IUtvrdena vrednost Jedinica ' MDV | Metoda isptivanja
f ~ (rezultat) |
TEMPERATURA ; 11,0 | °C s | SRPS H.Z1.106:70

| i ; %%
BOJA § 43 | stepen kobalt : 5 stepeni kobalt | MHI-00-027
L ) - o Lo | platinske skale | platinske skale |
MIRIS Bez mirisa | - Bez | MHI-00-017
MUTNOCA ) FeoE v 20 ONu | INTU | MHI-00-028
PHVREDNOST R R - | 6885 | MHl-oo-Bz?ﬂi
UTROSAK KMnO4 i 45,51 ‘ mg/! 12 mg/l 1 MHI-00-029 |
AMONULIAK | 1,29 mg/I 05mg/l | MHI-00-019 J
'REZIDUALNI HLOR, SLOBODNI ’ <0,2 mg/| | 0,5 mg/I MHI-00-033%**
HLORIDI (Cl) R B If “mg/l | 250mg/l |  SRPSISO
Sio— - , | 3 ! ) Lo | 9297/1:2007
NITRITI (NO2) ’ 0,02 ; mg/| 0,03 mg/I MHI-00-021
NITRATI (NO3) <2,2 = mg/| | 500mg/l | MHI00-022
— - {, = = :  — !
OSTATAK ISPARENJA 789 | mg/! | - MHI-00-025
|

ELEKTROPROVODLIIVOST 1241 | uS/cm na 20°C | 2500 uS/cm na 20°C MHI-00-018 |
GVOZDE (Fe) B - 0,36 T mg/l 03mg/l | MHI00-026 |
ORTOFOSFATI (kao P) I 0,50 | mg/|  0,15mg/l MHI-00-020 |
legenda: i = == ‘

**¥ Metoda nije akreditovana

\Prirucnik 1) Voda za pice, Standardne metode za isptivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Beograd, 1990
Izjava o ispunjenosti zaheva / specifikacija
Na osnovu gornjeg nalaza, dostavijeni uzorak (PRIRODNA VODA ZATVORENIH 1ZVORIS TA,ZRENJANIN,CENTRALNI VODOVOD) NE
ODGOVARA propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl.list SRJ br.42/98, 44/99 i28/19, €1.3, stav 1, zbog: zbog
povecane koncentracije (tacka 2.) amonijaka (NH3),(Lista lil,a), ortofosfata (kao P)(Lista lll,b), (tatka 5.) zbog veceq intenziteta
obojenja od propisanog (Lista Vi), zbog povecanog utroska KMnO4 (Lista Vi),

Zaposleni koji su radili na uzorku |

Fizicko-hemijsku analizu uradio: 7;§erfl odeljen]a Hemijska laboratorija
VESI?/A/\QAKSIMOVIC, Dipl. ing. Tehnologije OLIVERA GROZDANOVIC

g/ Z ; Mr ph spec.isptivanja i kontrole lekova
Wctess mse’ S

a — e — et ——

A7

Y

Izvestaj se moZe kopirati i reprudokovati iskljucivo u celosti. Rezultati isptivanja se odnose na ispitani uzorak. Strana 3/3



Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLIJE ZRENJANIN

Dr Emila Gavrila 15, 23000 Zrenjanin

Telefon: 023/566-345; Fax: 023/560-156

E-mail: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs; Web: www.zastitazdravlja.rs

* 1ZVESTAI O ISPTIVANIU
‘Centar za higijenu i humanu ekologuu Odeljenje hemuske Iaboratorue

qulaz hemijske laboratorije
Egi protokola 16-967

Broj hemijskog protokola:

Datum irzdavanja hemijskih rezultata:

Obim analize:

806

31-Mar-20
'OSNOVNI PREGLED

Vrsta objekta: CENTRALNI VODOVOD ety
Vrsta uzorka: VPRIRODNA VODA ZATVORENIH IZVORISTA |
Mesto: CZRENANN

Mesto (tacka) uznmanja uzorka IZVORISTE - §IB£V:A VQDQ i

\Parametar _ Utvrdena vrednost Jedinica MDV Metoda isptivanja
iy | (reaultat) | i

ARSEN (As) 0.12 | mg/! 0,01 mg/I US EPA 200.7
MANGAN(Mn) 0.020 ' mg/| 0,05 mg/l US EPA 200.7
Dodatni parametri: Natrijum =295  mg/l MDV=200mg/l  USEPA 200.7

1 Bor = 0,9 mg/| MDYV = 1,0 mg/| US EPA 200.7***
|Legenda: N )

IIz;ava o 'spunjenostl zaheva / specrf’ kacua

Na osnovu gornjeg nalaza, dostavljem uzorak (PRIRODNA VODA ZATVORENIH IZVORI§TA ZREN.IANIN CENTRALNI VODOVOD) NE ‘
\ODGOVARA propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pizee, Sl.list SRJ br. 42/98, 44/99 i 28/19, él.3, stav 1. taéka 2.
(Lista Ill,a) zbog povezanog sadrZaja arsena (As), natrijuma (Na) (Lista lll,a) (tacka 2). ) ) |
Zaposleni koji su radili na uzorku

Analizu uradio:

BILJANA STANISAVLIEV, Spec.toksikologije — f;

Sef odeljenja Hemijska Iaboratorua

\OLIVERA GROZDANOVIC
Mr ph spec.isptivanja i kontrole lekova

lzvestaj se moZe kopirati i reprudokovati iskljucivo u celosti. Rezultati isptivanja se odnose na ispitani uzorak. Strana 2/2



Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLIE ZRENJANIN

Dr Emila Gavrila 15, 23000 Zrenjanin

Telefon: 023/566-345; Fax: 023/560-156

E-mail: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs; Web: www.zastitazdravlja.rs

NALAZ BRO) i 6-967 e
DATUM:  6.4.2020 TR R

Obim analize: OSNOVNI PREGLED g Sl

Vrsta objekta: CENTRALNI VODOVOD =3

Vrsta uzorka: PRIRODNA VODA ZATVORENIH IZVORISTA )
Mesto: B ZRENJANIN N i -

Mesto (tatka) uzimanja uzorka: IZVORISTE - IROVAVODA
IZJAVA O ISPUNJENOSTI Na osnovu nalaza ispitani uzorak vode poseduje bakteriolosku ispravnost, a ne

;ZAHTEVA/ ispunjava propisane uslove fizicko-hemijske ispravnosti tzv. OSNOVNOG (A) PREGLEDA
iSPECIFIKACIJA Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice. Sastav tla uslovljava da sirove,
gMI§lJENJAl nepreciséene vode, koje se koriste za piée poseduju poveéane koli€ine organskih
TUMACENJA: materija, amonijaka, kao i neodgovarajuce organolepticke osobine. Dakle, ne odgovaraju

preporukama i normativima Svetske zdravstvene organizacije, Evropske unije, a time i
propisima koji reguliSu ispravnost vode za pice u nasoj zemlji. Svojim fizicko-hemijskim
karakteristikama mogu da predstavljaju povecan zdravstveni rizik. Vode cija je potrosnja
'KMnO4 veca od 8 mg/I NE SMEJU se hlorisati, a moraju se koristiti drugi nacini
dezinfekcije.

MISLIENJE IZDAO ‘ = NACELNIK CENTRA ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGLIU

Dr Sa3a Petkoyi¢; tekar specijalista higijene  DrDubravka Popovic¢, lekar specijalisi?a higijene v
/ p =
\_Z( e -

7\

Napomena: lzvestaj se moze kopirati i reprodukovati iskljucivo u celosti. Rezultati isptivanja odnose se na ispitani uzorak. Strana 1/1



Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

Dr Emila Gavrila 15, 23000 Zrenjanin

Telefon: 023/566-345; Fax: 023/560-156

E-mail: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs; Web: www.zastitazdravlja.rs

IZVESTAJ O ISPTIVANIU

Centa_r za higl:iend i humanu ékéldgiju - Odeljenje higijene

PQEA!I (0] PODNOS{OQU ZAHTEVA
NAZIV:
ADRESA:

éo_DACI O UZORKU

GRADSKA UPRAVA GRADA ZRENJANINA

IDENTIFIKAi(IIOeriBROJ UZOI_QEA; 6-968

VRSTA UZORKA
OBJEKAT VODOSNABDEVANJA:

Ea;tevano ispitivanje / \{(sfg laboratorijskog pregleda

PRECISCENA VODA
CENTRALNI VODOVOD

MIKROBIOLOSKA ANALIZA: OSNOVNI (A)

HEMIJSKA ANALIZA: OSNOVNI (A) | ARSEN

DATUM UZORKOVANJA 29.3.2020 VREME UZORKOVANJA 12:50

UZORAK UZORKOVAO | DOSTAVIO: SANDOR HERZAK, uzorkovat

UZORAK PRIMIO: DANIJELA SAVICIC RADISIC, visi tehn. hem. Lab

DATUM PRUEMA: 29.3.2020 DAT. IZDAVANJA IZVESTAJA 6.4.2020

MESTO (TACKA) UZIMANJA UZORKA: REZERVOAR VODE ZA PICE - POTISNA STANICA

(NASELIENO) MESTO UZORKOVANIJA: ZRENJANIN

OPSTINA: ZRENJANIN

DODATNA OZNAKA UZORKA: SH2

PODACI O VLASNIKU : TR

NAZIV: "SYNERTECH" DOO BEOGRAD KRALIA MILANA 21

ADRESA VLASNIKA:

PPODACI O MERENJIMA NA TERENU -

" PARAMETAR " IZMERENE VREDNOST| DOZVOLIENE VREDNOSTI | METODA
TEMPERATURA VODE (°C) =i 16,9 a | SRPSH.Z1.106:1970%**
REZIDUALNI HLOR, Slobodni ax . - | do05mg/l Priruénik 1) P-V-18/B***

NAPOMENA:

LEGENDA PRIMENJENIH PRAVILNIKA [
STANDARDA:

UZORKOVANJE VRSENO PREMA:

Napomena: lzvestaj se mozZe kopirati i reprodukovati iskljucivo u celosti. Rezultati isptivanja odnose se na ispitani uzorak.

As, Mn,Na, B

Prirucnik 1) Voda za pice, Standardne metode za isptivanje higijenske ispravnosti,
Savezni zavod za zdr.zastitu Bgd, 1990.god. U vodi za pi¢e dozvoljava se do 0,5 mg/I
rezidualnog slobodnog hlora. *** Metoda nije akreditovana.

Uzimanje uzoraka za mikrobioloska ispitivanja vode za pi¢e prema: Pravilniku o
nacinu uzimanja i metodama za laboratorijsku analizu vode za piée (Sl.list SFRJ
33/87) Uzimanje uzoraka za fizicko hemijska ispitivanja vode za piée prema SRPS ISO
5667-6:1997 osim tacaka 4 2.2,4.2.3,4.2.4,4.2.5,5.1.1.2
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Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina 4.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLIE ZRENJANIN LV
Dr Emila Gavrila 15, 23000 Zrenjanin

Telefon: 023/566-345; Fax: 023/560-156

E-mail: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs; Web: www.zastitazdravlja.rs

' IZVESTAJ O ISPTIVANJU
Centar za mikrobiologiju - Odeljenje sanitarne mikrobiologije
Nalaz mikrobioloske laboratorije

Broj protokola 6-968
Broj mikrobioloSkog protokola: 941
Datum izdavanja mikrobioloskog izvestaja: 4.4.2020.
Obim analize: OSNOVNI PREGLED
Vrsta objekta: CENTRALNI VODOVOD
Vrsta uzorka: PRECISCENA VODA
Mesto: ZRENJANIN
Dodatni podaci o uzorku: REZERVOAR VODE ZA PICE - POTISNA STANICA
Parametar Koli¢ina Propisana Metoda Utvrdena Napomena
uzorka vrednost- isptivanja vrednost
m_pt {(ml) gran. vrednosti (rezultat)
UKUPAN BROJ KULTURABILNIH 1 <10 cfu/ml Priruénik 1) - 1.1 1 temp. inkubacije
MIKROORGANIZAMA 360C+/-20C
vreme inkubacije
B ) i o 44h+/-4h
UKUPNE KOLIFORMNE BAKTERUE 100 Bez prisustva Prirucnik 1) <1 -
MPN 1.2
KOLIFORMNE BAKTERIJE FEKALNOG POREKLA 100  Bezprisustva  Priruénik1) = <1 .
MPN 2.2
PROTEUS VRSTE 100  Bezprisustva  Priruénik1) = <1 -
MPN 4.1
STREPTOKOKE FEKALNOG POREKLA 100  Bezprisustva  Priruénik1) = <1 .
MPN 3.1.1
PSEUDOMONAS AERUGINOSA 100  Bezprisustva  Priruénik 1) oy =il
MPN 6.1.1
SULFITOREDUKUJUCE KLOSTRIDIJE ' 100  Bezprisustva  Priruénik 1) el i -
MPN 5.1.1

OSTALI MIKROORGANIZMI -

Legenda:
Priruénik 1) Voda za pice, Standardne metode za isptivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Beograd, 1990

Izjava o ispunjenosti zaheva / specifikacija

Na osnovu uradene analize dostavljeni uzorak ODGOVARA propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice (SI. List
SRJ br. 42/98 ,44/99 i 28/19) €l. 3 stav 1 tacka 1.
Analizu uradio: Nacelnik Centra za mikrobiologiju

Dr Vesna Sekulic, lekar spec.mikrobiologije - ' DR PREDRAG RUDAN

Q, Lekar specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
"b_ : Q\).X\\;%

Izvestaj se moZe kopiratii reprudokovati iskljucivo u celosti. Rezultati isptivanja se odnose na ispitani uzorak. Strana 2/3



Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLIE ZRENJANIN
Dr Emila Gavrila 15, 23000 Zrenjanin
Telefon: 023/566-345; Fax: 023/560-156

E-mail: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs; Web: www.zastitazdravlja.rs

ATC
05139

108AHA |

I 7 ATOPHIA
| JARNMIRBARE

) S5 SHG/THC 70390008
t

IZVES'TA.I (0] ISPTIVANJU

(Centar za higijenu i humanu ekologiju - Odeljenje hemijske laboratorije

Nalaz hemljske Iaboratorue

Broj protokola "

Broj hemijskog protokola:

807

Datum izdavanja hemusklh rezultata

31.3.2020.

Qt?!_m analize:

!osmovm PREGLED

Vrsta objekta:

CENTRALNI VODOVOD

Vrsta uzorka: PREEI§CENA VODA )
Mesto: ZRENJANIN
’Mgsto (tacka) uzimanja uzorka: ) REZERVOAR VODE ZA PICE - POTISNA STANICA
Parametar Utvrdena vrednost Jedinica [ MDV ; Metoda isptivanja |
_ (rezultat) |
TEMPERATURA 16,9 T . SRPS H.Z1.106:70
***

BOJA : 7 <1 stepen kobalt | 5 stepeni kobalt MHI-00-027 |
— _ _ ek ts __platinske skale | blatinske skale
MIRIS | samirisom - Bez MHI-00-017 |
l ' Na hior.bg.e_t;; 2 L
| I = - | oy A —terd e — {
MUTNOCA ‘ 0,09 | NTU 1NTU ; MHI-00-028 |
! : e =) 3 | - |
pH VREDNOST 7,83 ! - 6,8-8,5 MHI-00-023
UTROSAK KMnO4 3,47 i mg/l 12 mg/| 'MHI-00-029 |
AMONDAK 0,13 mg/| 0,5 mg/I MHI-00-019 |
'REZIDUALNI HLOR, SLOBODNI ; 0,4 mg/ 0,5 mg/| MHI-00-033***
: |
'HLORIDI (Cl) i 29,30 mg/| : 250 mg/| SRPS ISO

= e oo BN S | 9297/1:2007 |
NITRITI (NO2) { <0,02 mg/I 0,03mg/l | MH-00-021
NITRATI(NO3) g <2,2 mg/| | 500mg/l | MHI00-022 |
OSTATAK ISPARENJA o ‘ 359 mg/| | W s i MHI-00-025 |
ELEKTROPROVODUI\?C)*S:I'W S lice7 | uS/cmna20°C | 2500us/cmna20'C | MHI-00-018
GVOZDE (Fe) [ c005 mg/| C 03mg/l |' MHI-00-026

<0,05 mg/| 0,15mg/l | MHI-00-020

ORTOFOSFATI (kao P

Legenda
**¥ Metoda nije akreditovana

\Prirucnik 1) Voda za pice, Standardne metode za isptivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, Beograd, 1990

lzjava o tspunjenosti zaheva / specifil kacua

Na osnovu gornjeg nalaza, dostavljeni uzorak (PREC‘IS'CENA VODA,ZRENJANIN,CENTRALNI VODOVOD) ODGOVARA propisima
Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl.list SRJ br. 42/98, 44/99 i i 28/19, cl.3, stav 1. tacka 2. Lista lll,a i Lista ll,b,

tacka 4. Lista V, tacka 5.Lista VI.

NAPOMENA: izuzev detektovqnog mirisa koji je osetan, na hlor.

Zaposleni kojl su radili na uzorku

F:ztfka-hemijsku analizu uradio:
VESN AKSIMOVIC Dipl. ing. Tehnologije

[/ ¢QK7 ///2@/7

lzvestaj se moZe kopirati i reprudokovati iskljucivo u celosti. Rezultati isptivanja se odnose na ispitani uzorak.

Sef odeUenja Hemijska laboratorija

OLIVERA GROZDANOVIC

|Mr ph spec.isptivanja i kontrole lekova
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t S i

IZVESTAJ O ISPTIVANJU

Centar za higijenu i humanu ekologuu Odeljenje hemuske laboratorije

Nalaz hemijske laboratorije
Broj protokola
Broj hemijskog protokola:

6 968

807

[Datum izdavanja hemijskih rezultata

31-Mar-20

Oblm anallze

OSNOVNI PREGLED

;Vrsta objekta:

CENTRALNI VODOVOD

Vrsta uzorka: 7 PRECISCENA VODA B ]
|Mesto (tacka) uzimanja uzorka: 'REZERVOAR VODE ZA PICE - POTISNA STANICA
‘.Parametar |Utvrdena vrednost | Jedinica MDV Metoda isptivanja
B | (rezultat)
ARSEN (As) <0.005 mg/I 0,01 mg/I US EPA 200.7
i
MANGAN(Mn) 0.021 mg/I 0,05 mg/I US EPA 200.7
Dodatni parametri: Natrijum =139 mg/l  MDV =200 mg/l US EPA 200.7 ;
Bor = 0,7 mg/| MDV = 1,0 mg/I US EPA 200.7***

Egenda:

Iz;ava o :spunjenostl zaheva / specifikacija

Zaposlem koy su radili na uzorku

Analizu uradlo

BILUANA STANISAVUEV Spec tokS|kologue

\Na osnovu gornjeg nalaza, dostavl;em uzorak (PRECISCENA VODA, ZRENJANIN CENTRALNI VODOVOD) ODGOVARA propisima
Prawlmka o higijenskoj ispravnosti vode za pizee, Sl.list SRJ br. 42/98, 44/99i 28/19, él.3, stav 1. taéka 2. (Lista lll,a)

S‘ ef odeljenja Hemuska Iaboratorua

|OLIVERA GROZDANOVIC
\Mr ph spec.isptivanja i kontrole lekova

Izvestaj se moZe kopirati i reprudokovati iskljucivo u celosti. Rezultati isptivanja se odnose na ispitani uzorak.
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NALAZ BROJ 6-968 el
DATUM: 6.4.20200 b N

Obim analize: ~ OSNOVNI PREGLED -

Vrsta objekta: _ CENTRALNIVODOVOD

Vrsta uzorka: ~ PRECISCENAVODA e

Mesto: ~ ZRENJANIN ‘ PN )
Mesto (tatka) uzimanja uzorka:  REZERVOAR VODE ZA PICE - POTISNA STANICA

IZJAVA OWISPUNJENOSTI Na osnovu analiziranih parametara ispitani uzorak ispunjava propisane uslove
ZAHTEVA / bakterioloske i fizicko-hemijske ispravnosti tzv. OSNOVNOG (A) PREGLEDA vode za pice.
SPECIFIKACLIA Napomena: Higijenska ispravnost vode za pice utvrduje se osnovnim (A), periodi¢nim
MISLJENJA | (B), pregledom vode iz novih zahvata (V) i pregledom na osnovu higijensko-
TUMACENJA: epidemioloskih indikacija (G), po Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. List

‘ SRJ br. 42/98, 44/99, 28/2019.
| Detektovan osetan miris na hlor. (Pogledati nalaz hemijske laboratorije).

2 INACELNIK CENTRA ZA HIGIJENU | HUMANU EKOLOGLU 1

MISLJENJE IZDAO

Dr Dubravka Ep_p/qﬁ , lekar specijalista higijene

Dr Sasa Petkovic, lekar specijalista higijene
£ S

(1\(Q

/4

Napomena: lzvedtaj se moZe kopirati i reprodukovati iskljucivo u celosti. Rezultati isptivanja odnose se na ispitani uzorak. Strana 1/1



